《常平工业园A3-06、A3-08地块厂房变配电工程招标文件》答疑纪要（一）

1、招标工程包含10KV高压进线电缆部分的设计与施工，请明确高压进线工程的范围。
答：投标单位只需考虑业扩电房接驳点到高压房进线柜之间的高压进线电缆。

2、由于项目本期安装容量较大，经了解后期增容容量也较大，一般容量超出8000kVA,可以申请专线供电，建议申请供电局投资业扩配套，供电局会要求用地红线内的业扩工程（含业扩开关房、电缆通道）的所有配套土建须由用户投资，否则，高压外线电缆及通道等用电工程均由用户投资建设，请考虑。

答：已申请业扩配电，业扩工程配套土建已由我司施工完毕。

3、如申报业扩，因工期只有3个月，而供电局业扩工程工期一般要6个月，可采取临时方案，但临时方案的高压电缆（YJV22-3*300）约570米，电缆通道及电工作井为原有，请核实工程量并明确可否按此报价。
答：已经申报业扩，投标单位只需考虑业扩电房接驳点到高压房进线柜之间的高压进线电缆。
4、本项目电容补偿为动态补偿方式，常平供电局一般要求补偿容量为配变容量的60%，南方电网的要求是20%~40%，目前我司在常平的工程项目，补偿容量不低于配变的30%，建议适当增加补偿容量，每台补偿柜的容量为400kVar，占配变容量的32%。

答：补偿至40%，但中标单位须保证通过供电局审核。
5、招标文件所附合同的第3.3.3款与第3.3.4款内容是否存在矛盾？

答：第3.3.4款改为“结算总价的3%作为该地块工程的保修金，保修期满 2 年并扣除保修期内乙方责任费用（若有）后无息结清。”
6、招标图纸中出线回路，有些回路只要求华立互感器，也有一些回路要求华立互感器和电表，与附件八相关内容有冲突，且厂家表示此电表不能采用嵌入式安装，如何处理？

答：出线均需安装华立多功能电表以及配备博威电流互感器，以招标文件要求为准。电表不能嵌入式安装，具体安装方案由中标单位优化。

7、经踏勘，现场高压配电房的设备基础不满足KYN型高压柜上出线的要求，一旦采用上出线，柜型尺寸应调整为800*1700*2300,这样会导致电房设备操作面过窄，只有1.5米，验收通不过。请考虑。另外，土建完善是否需要包含在报价内？

答：可以采用下出线，土建方案及施工图由中标单位完善，我司负责土建施工。
8、请明确招标品牌范围。

答：详见本纪要附件一，投标单位对每种材料只能选择一个品牌投标报价，同一项目不得提供两个或更多的投标价。招标单位不指定材料、设备的供应商。
9、10KV高压电源进线费用是否单列，是否由贵司出具清单版本?招标清单税率为10%，是否按照税金费率为营改增值税率9%计算？

答：详见本纪要附件二。我司2月29日发布的招标文件补充通知（一）中的《投标报价清单（20.2.29版）》作废，取而代之为本纪要附件二。
请明确最新的招标方案。

答：请按招标文件附件十的设计图纸（A3-06、A3-08地块电房设计）投标报价。
11、请明确投标文件的递交时间。

答：投标文件递交截止时间为2020年3月9日15时止，递交地点：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心17楼前台，梁杰雄（收）。
附件：附件一《可投标品牌范围表》；附件二《投标报价清单（20.3.4版）》。

东莞市荣欣实业投资有限公司                          

2020年3月4日

..............................................................................

收文回执

东莞市荣欣实业投资有限公司：

我司已收到贵司《<常平工业园A3-06、A3-08地块厂房变配电工程招标文件>答疑纪要（一）》，所有内容清晰完整。特发此回执。

                                收文人员（签名）：

                                收文单位（盖章）：

                                                   2020年    月     日

附件一
可投标品牌范围表
	序号
	名   称
	可投标品牌范围
	型号及要求
	备  注

	1
	变压器
	许继电气、江苏中电、 海鸿
	SCB13/SGB13
	高低压线圈全部用铜铂或铜线绕制

	2
	高压电缆
	广东电缆厂、南洋、新南达电缆
	
	含铜99%以上

	3
	密集型母线槽
	顺德默勒夫、广州半径、江苏华鹏
	
	国标全铜

	4
	高压配电柜
	广东宏业、深圳铭开、中科集创
	KYN-28
	南网入围产品

	5
	低压配电柜
	广东宏业、深圳铭开、中科集创
	GCK
	南网入围产品

	6
	低压框架式断路器
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子（标准型）
	1、Lcu≥65KA

2、Ue≥690V

3、Ui≥1000V

4、Uimp≥12KV
	合资

	7
	低压塑壳式断路器
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子（标准型）
	1、Lcu≥50KA

2、Ue≥690V

3、Ui≥800V
	合资

	8
	高压开关
	ABB、施耐德、TCL罗格朗、西门子
	
	合资

	9
	综合继保
	国电南瑞Nsr612RF

许继电气WGB-871

北京四方CSC-211
	ACX6300
	详细配置按招标图纸要求

	10
	电容电抗
	捷尼查、许继低压、爱普科斯
	动态补偿
	详细配置按招标图纸要求

	11
	直流屏
	深圳海泰林、泰莱源、易事特
	
	详细配置按招标图纸要求

	12
	多功能仪表
	杭州华立
	DTZY545

配备博威电流互感器（LMZ-0.66**/5A0.2S级）
	


